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XỬ LÝ NƯỚC THẢI HÓA MỸ PHẨM THEO PHƯƠNG PHÁP 
XỬ LÝ SINH HỌC 

TÓM TẮT

HTXLNT hóa mỹ phẩm của Công ty Vinacosmo công suất 15 m3/ngày được khảo sát và xây 
dựng theo phương pháp sinh học kỵ khí kết hợp sinh học hiếu khí. Kết quả phân tích nước thải 
sau các bước xử lý sinh học trong cả HTXLNT cho thấy khả năng xử lý hữu hiệu các chất ô 
nhiễm có trong nước thải hóa mỹ phẩm. Với hiệu quả xử lý các chỉ tiêu > 96%, công nghệ xử lý 
sinh học kỵ khí kết hợp sinh học hiếu khí chứng tỏ hiệu quả vượt trội trong việc xử lý nước thải 
hóa mỹ phẩm. Nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn cho phép loại B, TCVN 5945:2005.

T�s���N�K�y�D����Nước thải hóa mỹ phẩm, Bể sinh học hiếu khí, Bể USAB

1. GIỚI THIỆU

Nước thải hóa mỹ phẩm chủ yếu bị ô nhiễm về mặt hoá hoc, chủ yếu chứa các chất hoạt động bề
mặt, acid béo, dầu dừa, chất phụ gia, chất tăng hoạt tính tẩy rửa, tác nhân tẩy trắng, muối 
khoáng, cặn lơ lững, … Nguồn nước thải hóa mỹ phẩm chủ yếu phát sinh từ quá trình rửa thiết bị
và đường ống vào cuối ca hay do việc thay đổi sản phẩm trong quá trình sản xuất. Do vậy mà 
nước thải hóa mỹ phẩm có đặc điểm có độ biến động lớn về thành phần, lưu lượng, nồng độ các 
chất ô nhiễm và tính chất nước thải, xuất phát tùy thuộc vào tình hình và đặc điểm hoạt động sản
xuất của nhà máy. 

Nước thải hóa mỹ phẩm phát sinh từ Công ty Vinacosmo có hai đặc điểm chính là sự biến đổi 
lớn về lưu lượng và nồng độ COD. Để đảm bảo hiệu quả xử lý và hiệu quả kinh tế, phương pháp 
sinh học là phương pháp thường được áp dụng trong thực tế. Do nồng độ COD trong nước thải 
hóa mỹ phẩm tương đối cao, do đó nước thải cần được xử lý sinh học trong môi trường kỵ khí để 
loại bỏ một phần các hợp chất hữu cơ trong nước thải trước khi thực hiện quá trình xử lý sinh 
học hiếu khí. Đây cũng chính là công nghệ được chúng tôi chọn lựa trong công trình xử lý nước 
thải hóa mỹ phẩm của Công ty Vinacosmo. Các bước khảo sát và vận hành hệ thống xử lý nước 
thải dệt nhuộm của công ty Vinacosmo sẽ được đề cập và tóm tắt trong bài báo này.     

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP

2.1. V�5�W���O�L�O�X

Bùn được sử dụng trong HTXLNT được lấy từ các bể sinh học kỵ khí và hiếu khí đã vận hành ổn 
định ở các HTXLNT có tính chất tương tự. 

2.2. �3�K�ñ�ï�Q�J���S�K�i�S

2.2.1. Công ngh�O���[�u���O�ê��

Nước thải của Công ty Vinacosmo được tập trung vào B�K���W�L�G�S���Q�K�5�Q, từ đó được đưa qua B�K���ÿ�L�I�X��
hòa để ổn định lưu lượng và nồng độ nước thải, đảm bảo hiệu quả hoạt động của các bể phản 
ứng sinh học. Bể điều hòa là công trình bắt buộc trong HTXLNT tại công ty Vinacosmo, nhằm 
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mục đích khắc phục đặc điểm biến động lưu lượng nước thải. Nước thải sau khi qua bể điều hòa 
được đưa vào B�K���V�L�Q�K���K�U�F���N�{���N�K�t���8�$�6�%��để vi sinh vật xử lý các hợp chất hữu cơ trong nước thải 
trong điều kiện kỵ khí, trong đó vi sinh vật sẽ sử dụng cơ chất làm thức ăn, phân hủy thành các 
hợp chất hữu cơ đơn giản hơn. Tiếp đó nước thải được đưa vào B�K���V�L�Q�K���K�U�F���K�L�G�X���N�K�t���$�H�U�R�W�D�Q�N��để 
xử lý các hợp chất hữu cơ còn lại trong nước thải. Trong bể sinh học hiếu khí, chất ô nhiễm được 
xử lý cũng bằng hoạt động của vi sinh vật trong môi trường hiếu khí, trong đó nồng độ oxy hòa 
tan được duy trì bằng hoạt động của các máy sục khí. Hỗn hợp bùn hoạt tính và nước thải sẽ 
được đưa vào B�K���O�7�Q�Jđể thực hiện việc tách bùn ra khỏi nước. Bùn được lắng lại ở đáy bể và 
tuần hoàn quay trở lại bể aerotank để đảm bảo nồng độ vi sinh hiếu khí (80 – 90%). Phần bùn dư 
được đưa ra �6�k�Q���S�K�ï�L���E�•�Q��để giảm độ ẩm trong bùn trước khi đem đi chôn lấp. Nước trong sau 
lắng được đưa vào B�K���F�K�q�D���Q�ñ�c�F���U�Dtrước khi được thải ra nguồn tiếp nhận.      

Hình 1: �6�ï���ÿ�[���F�{�Q�J���Q�J�K�O���[�u���O�ê���F�o�D���+�7�;�/NT hóa m�•���S�K�1�P

2.2.2. Các thông s�Y���N�K�+�R���V�i�W���Y�j���S�K�ñ�ï�Q�J���S�K�i�S���O�-�\���P�3�X

Để tiến hành xác định hiệu quả xử lý của từng hệ thống, các thông số cần được khảo sát là: COD
(phương pháp SMEWW 5220 C-1995), BOD5 (SMEWW 5210 B-1995), TSS (SMEWW 2540D-
1995), và pH (TCVN 4459-88). Việc lấy mẫu được tiến hành như sau: Bình lấy mẫu 500 ml 
được dùng để thu mẫu nước thải đầu vào, nước thải sau quá trình xử lý sinh học kỵ khí, và nước 
thải đầu ra của HTXLNT. Các mẫu được lấy 2 mẫu/lần và được trữ trong tủ trữ mẫu trước khi 
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được đưa đi phân tích bởi Phòng thí nghiệm Công nghệ Môi trường – Viện Môi trường & Tài 
nguyên, Đại học quốc gia TPHCM. 

3. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN

Kết quả phân tích chất lượng nước của các mẫu nước lấy tại Hệ thống xử lý nước thải hóa mỹ 
phẩm Công ty Vinacosmo được trình bày ở Bảng 1.

B�+�Q�J���������7�t�Q�K���F�K�-�W���Q�ñ�c�F���W�K�+�L���ÿ�/�X���Y�j�R���Y�j���ÿ�/�X���U�D���F�o�DHTXLNT t�)�L��Công ty Vinacosmo.
Ngu�[�Q�����&�{�Q�J���W�\���&�{�Q�J���Q�J�K�O���[�D�Q�K����16/02/2009

pH COD, 
mg/l

BOD5, 
mg/l

Tổng chất rắn 
hòa tan, mg/l

Đầu vào 5,23 1533 930 870

Đầu ra sau xử lý sinh học kỵ khí 8,57 800 480 186

Đầu ra sau HTXLNT 7,61 56 34 32

Tiêu chu�1�Q���O�R�)�L��B, TCVN 
5945:2005

5,5-9 80 50 100

3.1. Hi�O�X���T�X�+���[�u���O�ê���&�2�'

Hình 2 thể hiện hiệu quả xử lý COD ở đầu ra của HTXLNT. Kết quả cho thấy sau B�K��UASB, 
COD giảm 47,8% và 96,35% sau B�K���V�L�Q�K���K�U�F���K�L�G�X���N�K�t���$�H�U�R�W�D�Q�N. 

Hình 2: Hi�O�X���T�X�+���[�u���O�ê���&�2D c�o�DHTXLNT hóa m�•���S�K�1�P
% CODb�S��x�u���O�ê=(COD�ÿ�/�X���Yào – COD�ÿ�/�X���U�D)/COD�ÿ�/�X���Yào

3.2. Hi�O�X���T�X�+���[�u���O�ê��BOD
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Hình 3: Hi�O�X���T�X�+���[�u���O�ê��BOD c�o�DHTXLNT hóa m�•���S�K�1�P

Hình 3 cho thấy hiệu quả xử lý BOD của HTXLNT hóa mỹ phẩm của công ty Vinacosmo rất cao 
và thỏa mãn tiêu chuẩn đầu ra. Trong HTXLNT, nồng độ BOD bị loại trừ đến 96,34% sau bể 
sinh học hiếu khí chứng tỏ khả năng xử lý hiệu quả của công nghệ đã lựa chọn. Nước thải đầu ra 
thỏa mãn tiêu chuẩn loại B, TCVN 5945:2005. 

3.3. Hi�O�X���T�X�+���[�u���O�ê���F�K�-�W���U�7�Q���O�ï���O�u�Q�J

Hình 4: Hi�O�X���T�X�+x�u���O�ê���F�K�-�W���U�7�Q���O�ï���O�u�Q�J���F�o�D���+�7�;�/�1�7���K�y�D���P�•���S�K�1�P

Tương tự như các chỉ tiêu đã tiến hành khảo sát, chất rắn lơ lửng được xử lý hiệu quả trong 
HTXLNT hóa mỹ phẩm của công ty Vinacosmo. Hiệu quả xử lý SS của bể sinh học kỵ khí 
UASB lên đến 78,6% và của bể sinh học hiếu khí Aerotank là 96,3%. Nước thải đầu ra đạt tiêu 
chuẩn loại B, TCVN 5945:2005.
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4. KẾT LUẬN

- Tất cả các chỉ tiêu trong nước thải đầu ra của HTXLNT hóa mỹ phẩm đều đạt tiêu chuẩn 
cho phép loại B, TCVN 5945:2005.
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